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1. Allman

Rubriksattningen i detta dokument enligt struktur fran filarkivet i Umea kommuns projektstéd. Siffra
inom parentes enligt numrering huvudrubrik fran filarkivet. Dokumentation levereras under

respektive rubrik enligt dessa anvisningar.

2. Ritningar och Beskrivningar (11)

2.1 Relationshandlingar

Utformas och levereras enligt avsnittet A.4 Leverans och utférandekrav avseende

modeller, ritningar och driftkort i Umea kommuns projekteringsanvisningar.

2.2 Underlag till Relationshandlingar

Underlag till relationshandling redovisas har for respektive teknikomrade.

3. Myndigheter och ovriga instanser (13)

3.1 Bygglov
3.1.1 Ansékan bygglov

Projektledaren ansvarar.

3.1.2 Beslut om bygglov

Projektledaren ansvarar.

3.13 Startbesked

Projektledaren ansvarar.

3.14 Slutbesked

Projektledaren ansvarar.
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Besiktning, Provning och Kontroll (14)

Entreprenadbesiktning
Syn

Protokoll fran syn.

Forbesiktning

Protokoll fran férbesiktning samt utlatande.

Slutbesiktning

Protokoll fran slutbesiktning samt utlatande.

Efterbesiktning

Protokoll fran efterbesiktning samt utlatande.

Garantibesiktning

Protokoll fran garantibesiktning samt utlatande.

Sarskild besiktning

Protokoll fran sarskild besiktning samt utlatande.

Myndighetsbesiktning
Hiss/lyftbord

Protokoll fran sdkerhetsbesiktning redovisas

OVK

Protokoll fran besiktning redovisas

Portar och andra motordrivna anordningar

Protokoll fran sakerhetsbesiktning redovisas

Kylanldggning

Protokoll fran myndighetsbesiktning redovisas
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4.2.5 Tryckkérl

Protokoll fran myndighetsbesiktning redovisas

4.2.6 Brandlarm

Protokoll fran leveransbesiktning redovisas

4.2.7 Sprinkler

Protokoll fran leveransbesiktning redovisas

4.2.8 Skyddsrum

Protokoll fran sakkunnig besiktning redovisas

4.2.9 CE-dokument fér levererad utrustning

Utrustning med sarskilda krav pa CE-dokumentation enligt handling levereras. Intyg i

ovrigt att levererad utrustning ar CE-markt utfors. Galler samtliga tekniker.

4.3 Provning och Kontroll
43.1 Fuktmétning

Dokumentation 6ver utférda fuktmatningar.

4.3.2 Tathetsprovning

Dokumentation 6ver utforda lufttdthetsmatningar.

4.3.3 Ljudmitning

Dokumentation éver utforda ljudmaétningar.

4.3.4 Radonmaétning

Dokumentation 6ver utforda radonmatningar.

4.3.5 Termografering

Dokumentation 6ver utforda varmefotograferingar.
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4.3.6 Samordnad funktionsprovning

Dokumentation 6ver utford samordnad funktionsprovning redovisande provning av det

totala funktionssambandet i byggnaden (alla tekniker).

4.3.7 Schaktbottenbesiktning

Dokumentation 6ver utford schaktbottenbesiktning som féreskrivs i BKR.

4.3.8 Packningsprovning

Dokumentation 6ver utférd packningskontroll och/eller packningsprovning.

4.3.9 Palningsprotokoll

Dokumentation 6ver utford palningskontroll och/eller palningsdokumentation.

4.3.10  Stotvagsmatning

Dokumentation stotvagsmatning

4.3.11 Springplan

Dokumentation 6ver utforda sprangningsarbeten, tillstand och sprangplan.

4.3.12 Rivningsplan

Ifylld rivningsplan med verifierade mangder fran bygget redovisas.

4.3.13 Imkanaler och skorstenar

Intyg fran besiktningar redovisas.

4.3.14  Provtryckningar

Intyg/protokoll fr&n provtryckningar ROR, KYLA och LUFT redovisas.

4.3.15  Bestillarens entreprenadkontroll

Ifylld kontrollplan fran bestéllaren.

4.3.16 Kontrollplan PBL

Har skall ifylld kontrollplan PBL redovisas av KA
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4.3.17  Driftgenomgang

Protokoll eller anteckningar fran genomgang med driftpersonal dar det framgar vilka

tekniker som informerat, datum och vilka som deltagit.
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5. Teknisk dokumentation (16)
5.1 Dokumentation Projektgemensam
5.1.1 Projektmedlemmar

Lista pa projektmedlemmar redovisas har

5.1.2 Kvalitetsdokument

Kvalitetsplan
Har skall entreprendrens dvergripande kvalitetsplan, med tillhérande signerade

kontrollprogram, fér entreprenaden redovisas. Med kontrollprogram menas har en
sammanstallning av vilka egenkontroller som utforts och vem som ansvarar for de olika

egenkontrollernas utforande. Ansvarig skall signera for respektive kontrollkategori.

Kontrollprogram UE

Har skall underentreprendrernas signerade kontrollprogram for entreprenaden
redovisas. Med kontrollprogram menas har en sammanstallning av vilka egenkontroller
som utforts och vem som ansvarar for de olika egenkontrollernas utférande. Ansvarig

skall signera for respektive kontrollkategori.

Mottagningskontroll

Har skall entreprendrens dokumentation 6ver utférda mottagningskontroller, av

leveranser mm, for entreprenaden redovisas.

5.1.3 Sakkunnighetsintyg

Intyg fran sakkunnig redovisas har.

5.14 Bygg- och miljévarudeklarationer

Bygg- och Miljovarudeklarationer

Samtliga bygg-/ miljévarudeklarationer, for varor som byggs in, samlas for foljande
byggnadselement: golv, stomme, ytter- och innervaggar (inkl. fonster och dorr), yttertak,
innervaggar inkl. ytskikt. Deklarationerna skall innehalla mangder i volym eller vikt.

Produktdata fran exempel Sunda Hus eller Byggvarubedémningen.

Kemikalieférteckning

Dokumentation av alla kemikalier forekommande i entreprenaden.

Kallsortering / Avfallshantering
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Dokumentation av alla fraktioner som férekommit pa arbetsplatsen samt uppgift pa

mottagningsstalle.

5.1.5 Underlag f6r energideklaration

Indata for energideklaration

Enligt projekteringsanvisningar projekteringsanvisningar kapitel 2.1 Energi

Forteckning dver matarnummer och placeringar

En forteckning 6ver samtliga el- och energimatare i byggnaden upprattas.

Verifiering av energiférbrukning

Beskrivning av hur byggnadens olika energiférbrukningar verifieras.

Pumpdata
En forteckning over samtliga pumpar som betjanar byggnaden upprattas.

Forteckning 6ver installerad komfortkyla

Uppgifter om byggnadens kyleffektbehov och betjanad yta inhdmtas fran projektor av
komfortkyla.

Energibalansberdkning

Har skall genomford energibalansberdkning for byggnaden redovisas.

5.1.6 Klimatberdkning/ klimatdeklaration

Utférda berakningar och deklarationer arkiveras har.

5.1.7 Garantier/service

Forteckning over forlangda varugarantier

En forteckning 6ver samtliga varor med forlangda varugarantier (samtliga tekniker)

upprattas enligt mall ”Férteckning éver férlingda varugarantier”.

Forteckning 6ver garantiservice under garantitiden

En forteckning 6ver samtliga varor med krav pa serviceprogram for att garantier skall
galla (samtliga tekniker), upprattas enligt mallar ”Férteckning éver garantiservice under

garantitiden”. Serviceintervall skall framga.

Servicepunkter i mallen ar endast ett minimikrav pa service, utover detta ska
serviceatgarder enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar utféras, dessa punkter
ska vara inforda i mallen vid slutbesiktningen, alternativt kan leverantorens lista med

servicepunkter bifogas.

Protokoll utforda servicebesok
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Protokoll 6ver utforda servicebesok arkiveras har.

5.1.8 Komponentlistor
En forteckning 6ver samtliga komponenter som kraver tillsyn och skotsel (samtliga

tekniker) uppréattas enligt mallar “komponentlista”.

5.2 Dokumentation Brand

5.2.1 Dokumentation brandtétningar

Dokumentation 6ver utférda brandtatningar visas med markering pa planritning med
placering och typ av tatning redovisat pa sarskilt blad. Dokumentationen skall signeras

av den som ansvarat for utférandet av tatningarna.

5.2.2 Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation relationshandling

Har skall relationshandling av brandskyddsdokumentationen for entreprenaden, med

uppdateringar och samtliga andringar inférda, redovisas.

Kontrollplan drift

Upprattad kontrollplan brand for driftskedet.

5.2.3 Brandlarm- och utrymningslarmanliggning

Orienteringsritningar

Orienteringsritningarna redovisas

Serviceritningar
Serviceritningarna redovisas

Anlaggarintyg
Anlaggarintyg redovisas

Manual

Manual och datablad mm for brandlarmsystemet redovisas

5.2.4 Branddorrar

Produktbeskrivning och placeringar

Leverantorsritningar och andra produktbeskrivningar samt placeringar i byggnaden

redovisas for branddoérrar och portar mm.

Skotselanvisningar

10
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Drift- och serviceanvisningar mm for samtliga installerade branddorrar och portar mm

redovisas.

5.2.5 Sprinkler

Orienteringsritningar

Orienteringsritningarna redovisas

Serviceritningar
Serviceritningarna redovisas

Anlaggarintyg
Anlaggarintyg for slacksystem enligt gillande regelverk.

Hydrauliska berdkningar sprinkler

Instruktioner

Anvisningar for provning och underhall innehallande féljande:

- provning av pumpar (el, diesel samt tryckhallningspump) inklusive all tillhérande

utrustning
- provning av ventiler med larmfunktion inklusive snabb6ppnare
- provning av larmdon
— provning av flodesvakter
- provning av nivalarm for bassédng, tank eller liknande
- provning av hydrofor (lufttryck, vattenniva mm)
- provning av felindikeringstabla saval i sprinklercentral som till bevakad plats
— provning av kompressor for torrérssystem
— provning av fordrojningsenhet
- kontroll av manometrar
— provning av larmoverféring
- rengoring av filter, silar, stenfallor

Produktblad

Produktblad redovisas under rubriken.

5.2.6 Typgodkidnnande

Typgodkannandebevis for installerade brandklassade material och produkter redovisas

11
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5.2.7 Montage av glas

Intyg montage enl. MTK-brand. Montageintyg for platsinstallerade brandklassade

glasrutor redovisas

5.2.8 Intyg firdigstillande brand

Intyg fran sakkunnig brand

Intyg for fardigstallande brand redovisas

5.2.9 Ovrigt

Om i anldggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till évriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

12
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5.3 Drift- och underhallsinstruktioner for hus

5.3.1 Lasschema

Slutligt 1dsschema redovisas in av entreprendren om det ingar i entreprenaden att
uppratta/ komplettera lasschema. Om inte redovisas bestéllarens projektledare
lasschemat.

5.3.2 Dérrautomatik

Dokumentation Over installerade 6ppningsautomatiker som redovisar funktioner i
automatiken, placering i byggnaden samt skdtselanvisning. Aven utgdende och
inkommande signaler och styrningar redovisas.

533 Dorroppnare/doérrstingare

Dokumentation Over installerade 6ppningsautomatiker som redovisar funktioner i
automatiken samt placering i byggnaden. Aven utgdende och inkommande signaler och

styrningar redovisas.

Dokumentation 6ver installerade dorrstangare som redovisar funktioner i stangaren
samt placering i byggnaden. Aven utgdende och inkommande signaler och styrningar

redovisas, exempelvis for dorrstangare med brandfunktioner.

5.34 Flytspackel

Dokumentation av produkt.

5.3.5 Dorrar/portar, partier/fénster

Skotsel och underhall innerddrrar

Anvandar- och skoétselinstruktioner

Skotsel och underhall fonster

Anvandar- och skotselinstruktioner

Skotsel och underhall ytterddrrar

Anvandar- och skoétselinstruktioner

Skotsel och underhall portar

Anvandar- och skotselinstruktioner

Skotsel och underhall vikvaggar

Anvandar- och skoétselinstruktioner

13
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In- och utvdndiga persienner

Anvandar- och skotselinstruktioner

Morklaggning
Anvandar- och skotselinstruktioner

5.3.6 Ytskikt golv

Skotselanvisningar for de olika golvmaterialen i byggnaden redovisas.

Dokumentation av produkt.

5.3.7 Golvlim

Dokumentation av produkt.

5.3.8 Emissionsparr

Dokumentation av produkt och omfattning redovisas pa planritningar.

5.3.9 Massagolv

Dokumentation av produkt samt skétselanvisningar.

5.3.10 Kakel och klinker

Dokumentation av produkt och omfattning redovisas pa golvritningar.

5.3.11  Markiser och andra solskyddsutrustning

Produktleverantor och typbeteckning eller dyl.

Skotselanvisningar och rengoringsanvisningar for de olika produkterna.

5.3.12 Undertak

Skotsel och rengéringsanvisningar for de olika undertakstyperna i byggnaden redovisas.

5.3.13  Malning/kulérer

Har skall fargsattningar for entreprenaden, med hanvisningar till exempelvis
rumsnummer, redovisas. Invandig fargsattning (planschutskrift eller foto av plansch)
redovisas i férekommande fall. Den som ansvarat for fargsattningen och
rumsbeskrivning tillhandahaller material till entreprenéren som sammanstaller och

redovisar under rubriken.

14
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Skotsel och rengéringsanvisningar mm, for olika ytor inomhus, redovisas.

Fabrikat och glansvarde.

Plat
Produktleverantor och fargkod eller dyl.

Skotselanvisningar och rengdringsanvisningar.

Sakvaror.

Produktleverantor

Tradéck och andra trakonstruktioner.

Leverantor, skotselanvisningar och rengoringsanvisningar. Om behandlingar ingar i
garantiskotsel skall dessa upptas i mall ”Férteckning éver garantiservice under
garantitiden” och redovisas under rubrik Garantier/service

Vita varor

Leverantor, skétselanvisningar och rengoéringsanvisningar. Om servicebesok ingar i
garanti begreppet skall dessa upptas i mall ”Férteckning éver garantiservice under
garantitiden” och redovisas under rubrik Garantier/service

Yttertak / Papp

Produktleverantor

Anvisningar for drift- och underhall av yttertak samt avvattningssystem redovisas. En
snordjningsplan skall upprattas som beskriver vilka snomangder som far lagga pa taken
innan snorojning maste utféras samt hur den snérdjningen skall utforas.

Gips / Isolering

Produktleverantor

Oppningskompletteringar

Roékluckor/stélldon

Dokumentation 6ver installerade rékluckor/stalldon som redovisar funktioner i

automatiken samt placering i byggnaden. Aven utgdende och inkommande signaler och

styrningar redovisas.

15
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Produktbeskrivning och placeringar

Leverantorsritningar och andra produktbeskrivningar samt placeringar i byggnaden

redovisas for samtliga installerade rékluckor/stilldon mm.

Skotselanvisningar

Drift- och serviceanvisningar mm for samtliga installerade rokluckor/stélldon mm

redovisas.

Luckor/ fénster/ lanterniner for komfort-/ brandgasventilation

Dokumentation Over installerade 6ppningskompletteringar med automatik eller annan
styrning som redovisar funktioner i automatiken samt placering i byggnaden. Aven

utgdende och inkommande signaler och styrningar redovisas.

Andra 6ppningskompletteringar med sarskilda funktioner

Dokumentation 6ver installerade 6ppningskompletteringar med sarskilda funktioner,
exempelvis larmade rékgasluckor (driftlarm, inbrottslarm mm). Aven utgdende och

inkommande signaler och styrningar redovisas.

5.3.21 Fasader

Fasadbeskrivning, med fargsattning och fabrikathanvisning, pa fasadritning eller i annat

format redovisas.

Anvisningar for drift- och underhall av ytskikt och fasadmaterial redovisas.

5.3.22  Ovrigt

Om i anlaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till évriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

16
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5.4 Drift- och underhallsinstruktioner for vs-, kyl-, och

processmedieinstallationer

54.1 Orienterande uppgifter

Funktionsoversikt

Installationernas funktioner beskrivs 6versiktligt, om mojligt kan underlag hamtas fran

VVS-beskrivningen.

Beskrivningen ska omfatta tekniska forutsattningar:

- systeminformation som typ av avloppssystem, varmeproduktionssystem eller
- varmedistributionssystem

— vasentliga tekniska uppgifter som tryck, temperaturer, fléden och liknande

— hanvisningar till viktiga bestammelser som galler for installationer

Dimensionerande data och tekniska forutsattningar

De data som anlaggningen ar dimensionerad for att uppfylla och vid vilket tillstand det

géller anges t ex:

- dimensionerande utetemperatur vinter

- dimensionerande utetemperatur sommar

- innetemperatur/-er vinter med toleranser

- innetemperatur/-er sommar med toleranser
- systemtemperaturer

- tappvattenfloden

5.4.2 Ventilforteckning

Ventilforteckning

Komplett ventilforteckning upprattas.

5.4.3 Protokoll/intyg

Aggregatforteckning

Aggregatforteckning for aggregat med koldmedium enligt gallande lagar och regler fylls i

och redovisas i Journalparm.

Igdngkdrningsprotokoll vatskekylaggregat/virmepump

Protokoll ska redovisa:

17
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- erforderliga varden anpassade efter aggregat samt enligt tillverkarens anvisningar.
Protokoll skickas aven till tillverkaren enligt dennes anvisningar for att garanti ska gélla.

Injustering kylsystem

Protokoll Rorinstallation Injustering och flodesmatning.

Injustering varmesystem

Protokoll Rorinstallation Injustering och flodesmatning.
Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Injustering vatskekylaggregat/virmepump

Protokoll ska redovisa:

- allainstallda parametrar

— befintliga defaultvarden

Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.

Injustering VVC-system

Protokoll Rorinstallation Injustering och flodesmatning.
Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Under noteringar noteras temperatur pa termometer vid injusteringsventil i de fall

termometer finns.

Kontrollrapport vid kontroll for [ickage av kyl-/virmepumputrustningar

Kontrollrapport enligt gallande lagar och regler fylls i och redovisas i Journalparm.

544 Produktdokumentation

Produktblad
Produktblad ska vara markta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella

produkten markeras.

En produkt som har flera olika dokument, som t ex en pump med tillhérande

databerdkning ska i digitalt format besta av endast ett dokument.

Produktbladen ska omfatta information som &r vasentlig for drift och skotsel men dven

information som behdvs vid en framtida ombyggnad, t ex:
- typbeteckning

- databerdkningar pa t ex pumpar, varmevaxlare, luftvarmare mm. Berakningar marks
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5.4.5

- med ritningsbeteckning och laggs i efter respektive produkts produktblad
- dimensioner som t ex yttermatt, anslutnings- eller fastsattningsmatt
- vikt

- material

- el-uppgifter som t ex stromart, markstréom, spanning och effekt

- varvtal eller varvtalsomrade

— kapacitet, tryck och liknande

— service- och smorjinstruktion

- klimatkrav

- skyddsanordningar

- tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning

- utslapp av luftburet buller

- reservdelar

— sakerhetsanvisningar

- CE-intyg

injusteringsprotokoll fér apparater t ex virmepump

protokoll ska ha en textstorlek med minst 10 punkter och ska redovisa:
- allainstallda parametrar, skalningar och konstanter

- befintliga defaultvarden

DUC-dokumentation
Lika rubrik DUCDUC

Ovrigt

Om det i anldaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till évriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.5 Drift- och underhallsinstruktioner for luftbehandlingsinstallationer

5.5.1 Orienterande uppgifter

Funktionsoversikt och tekniska forutsattningar

Funktionsoversikt

Installationernas funktioner beskrivs oversiktligt, om majligt kan underlag hamtas fran

VVS-beskrivningen.

Beskrivningen ska omfatta tekniska forutsattningar:

systeminformation som typ av luftbehandlingssystem

antal aggregat, typ av atervinning

- hur luft tillférs och evakueras

- typ av l6sning pa ute- och avluft

— vasentliga tekniska uppgifter som tryck, temperaturer, floden och liknande
— hanvisningar till viktiga bestammelser som galler for installationer

- planritning med betjaningsomraden for respektive ventilationsaggregat.

Dimensionerande data och tekniska férutsattningar

De data som anlaggningen ar dimensionerad for att uppfylla och vid vilket tillstand det

gdller anges t ex: dimensionerande ute temperatur vinter
- dimensionerande utetemperatur sommar

- innetemperatur/-er vinter med toleranser

- innetemperatur/-er sommar med toleranser

- for aggregat och flaktar redovisas floden, placering, betjaningsomrade och drifttider

5.5.2 Spjallférteckning

Spjallférteckning

Komplett spjallforteckning upprattas.
Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Brandspjall och rokdetektorer

Komplett forteckning pa brandspjall och rokdetektorer upprattas.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.
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5.5.3 Protokoll/intyg

Injustering, luftflédesprotokoll luftbehandlingsinstallation

Bilaga ”5.1 Ventilationsaggregat, luftflodesprotokoll” anvands.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

5.5.4 Produktdokumentation

Produktblad
Produktforteckning upprattas for aggregat och flaktar.

Produktblad ska vara markta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den

aktuella produkten markeras.

En produkt som har flera olika dokument, som t ex ett luftbehandlingsagregat med

tillhdrande databerdkning ska i digitalt format besta av endast ett dokument.

Produktbladen ska omfatta information som &r vasentlig for drift och skotsel men dven

information som behdvs vid en framtida ombyggnad, t ex:
- typbeteckning

- databerdkningar pa t ex luftbehandlingsaggregat, flaktar mm. Berdkningar méarks

med ritningsbeteckning och laggs i efter respektive produkts produktblad
- dimensioner som t ex yttermatt, anslutnings- eller fastsattningsmatt
— driftpunkt for huvar och galler ritas in i diagram
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex stromart, markstrém, spanning och effekt
- varvtal eller varvtalsomrade
— kapacitet, tryck och liknande
— service- och smorjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar

- tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner
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- monterings- respektive demonteringsanvisning
— utslapp av luftburet buller

- reservdelar

— sakerhetsanvisningar

- CE-intyg

5.5.5 Ovrigt

Om det i anldaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.6 Drift- och underhallsinstruktioner for el- och teleinstallationer

5.6.1 Orienterade uppgifter

Orienteringsplan

Planritning med féljande utrustningar, typ och med placeringar redovisas.
- brandlarmscentraler

- brandforsvarstablder

- centraler med beteckningar

- apparatskdp med beteckningar

— centralutrustningar for tele mm

- stall med beteckningar

- UPS-anlaggningar

Ritning samordnas med uppgifter enligt bygg, rér, SO och luft.

Skall benamnas orienteringsplan med beteckning for hus, husdel och plandel och vara

daterad lika relationsritning.

Ritningsnummer skall betecknas OP — husnummer, husdel och plannummer, ex OP-111.
Ritning ska ritas i féljande farger:

- byggnadericyan

- textningisvart

- stampelisvart

— brandcellsgranser i rott

— symboler brand i rott

- symboler 6vrigt i svart

Digitalt levereras dokument i dwg-format samt pdf-format i farg.

Natscheman, huvudledningsschema

Natscheman 6ver ingdende telesystem redovisas.
Huvudledningsschema kraft redovisas.

Skyltlistor (méarkning, skyltning)

Eventuella skyltlistor ingdende i entreprenaden redovisas.
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5.6.2 Allmian beskrivning el/telesystem

Allméant beskrivning el-system/telesystem

Har skall entreprendren oversiktligt beskrivas
- hur kraftmatning sker
- eventuella kraftstyrningar

— andra belysningsstyrningar (funktioner) ar konventionella (stromstéllare, ljusrel3,

rorelsevakt)
- speciella varmeanordningar (ex varmekablar i stupror etc)
- allmanna funktioner pa telesystem (inbrottslarm, passersystem, hégtalarsystem etc)

| vissa fall kan beskrivning fran bygghandling anvandas, om detta tacker ovanstaende.

5.6.3 Underhallsinstruktioner

Sarskilda underhallsrutiner

Utrustning som kraver sarskilt underhall, skall rutiner for detta levereras. Exempelvis

storre batterisystem, jordfelsbrytare, nédbelysningssystem, reservkraftaggregat.

5.6.4 Protokoll/intyg

Provningsprotokoll

Samtliga provningsprotokoll for entreprenaden redovisas

Provningar féreskrivna enligt SS 43 64 00 Elinstallationsreglerna, samt foreskrivet enligt

handlingar.

Ex. - isolationsmatningsprotokoll

5-ledar 6vervakning (varden vid installation)

jordresistansmatning

installningsvarden effektbrytare

skyddsjordprovning

antennanlaggning

- flerfunktionsnat

Intyg
Intyg som kréavs enligt lagspanningsdirektiv.

Erforderliga intyg for CE-godkdannande.
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Ovrigt féreskrivet enligt handlingar

5.6.5 Produktdokumentation

Produktblad enligt underrubriker

Produktdokumentation underrubriker for EL respektive TELE anvands. Under respektive

underrubrik redovisas relevanta produktblad.

Produktblad ska vara méarkta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den

aktuella produkten markeras.
Produktblad skall ej vara allmant beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som ar vasentlig for drift och skdtsel men dven

information som behovs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning

- material

- el-uppgifter som t ex stromart, markstrém, spanning och effekt

- serviceinstruktion

— tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner

— reservdelar

sakerhetsanvisningar

Underrubrik EL:

1. Kanalisationssystem

Produktblad fonsterbdnkkanaler, uttagsstavar etc.
Produktblad 6vrig kanalisation ex speciallackerade rannor
2. Centraler och apparatskapsritningar

Produktblad komplett centraldokumentation med centralbeteckning, layout ritningar,

kretsscheman och apparatlistor. (Skall &ven uppsattas vid centralerna)
Ritningar 6verlamnas dven i dwg-format digitalt.

3. Centraler — d6vervakningsutrustningar

Produktblad 6ver exempelvis 5-ledar 6vervakning ljusbagsvakter etc.

4. Energimatning — fastighets el mm
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System och produkter 6éver undermatning for byggnadens energianvandning mm.
5. Reservkraftsaggregat

Produktblad och avprovningsprotokoll pa eventuellt reservkraftutrustning.

6. Armaturer

Produktblad 6ver levererade armaturer med littra refererande till planritning.

7. Belysningsstyrningar

Produktblad 6ver utrustningar for belysningsstyrningar. Ex akustiska detektorer, ljusrels,

DALI styrningar etc.

8. Nodbelysningssystem

Produktblad 6ver levererade nddbelysningsutrustningar (centralutrustningar).

Vid adresserbara system skall ritning med adresser pa armaturer levereras.

9. Varmeutrustningar

Produktblad 6ver exempelvis bastuaggregat, varmekablar med styrutrustningar etc.
10. Motordrivna utrustningar

Produktblad 6ver exempelvis styrutrustningar for markiser etc.

11. Ovriga apparater

Produktblad 6ver apparater, andra apparater ex hartorkar etc. Dock ej konventionella

stromstallare, vagguttag o.d.
12 Ovrigt
Rubrik att anvandas for speciella produkter

Underrubrik TELE:

1. Flerfunktionsnat for signalsystem (01-nat)
Registreringsdokument fér 01-system.
2. Stromforsorjningssystem

Produktblad 6ver speciell stromforsorjning for telesystem, storre transformatorer,
likriktare, UPS e.d.

3. Entré- och passersystem
Produktblad och manualer for levererat system. Registreringsdokument for systemet.

4. KTV-anlaggning

26



Teknisk dokumentation fér hus

L | E & Utgava: 2023-08-18

-

I (o M ML N Ersitter: 2023-01-01
sida 27 av 38

Produktblad och manualer for levererade utrustningar. Natschema for systemet.
5. Tidgivning

Produktblad levererade utrustningar.

6. Inbrottslarmsystem

Produktblad och manualer for levererat system. Registreringsdokument for systemet.
7. N6dsignalsystem

Produktblad och kopplingsschema over levererade utrustningar.

8. Hoégtalar- och horslingesystem

Prduktblad och manualer 6ver levererade utrustningar.

9. Teleregistering

Ovrig teleregistrering ej ingdende i system under dvrigt.

10. Trygghetslarm

Produktblad och manualer 6ver levererad utrustning. Registreringsdokuments over

systemet.
11. Flerfunktionsnat fér telekommunikationssystem (data, telefon)

Produktblad 6ver levererad utrustning och stéllritningar. Méatprotokoll datanat

sammanstallt dokument samt samtliga data pa CD-skiva. USB

12. Provningar

Egenprovningar samt leverantorsprovningsprotokoll pa levererade telesystem.
12 Ovrigt

Ovrigt ingdende i entreprenaden, ej ingdende under dvriga rubriker.

5.6.6 Sikerhetsdokumentation

Forteckning over inkopplade larm och styrningar

Forteckning skall upprattas over samtliga larm, ur sdakerhets eller drift hanseende.

Styrningar med anledning av larmer skall beskrivas.

5.6.7 Ovrigt

Om i anlaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.7 Drift- och underhallsinstruktioner for styr- och

overvakningsinstallationer.

5.7.1 Orienterande uppgifter

Orienteringsplan

Planritning med féljande utrustningar, typ/beteckning och med placeringar redovisas:
- apparatskap med beteckningar

- rumshummer

— orienteringsfigur

- norrpil

Ritning samordnas med uppgifter enligt bygg, ror, luft och el.

Skall benamnas orienteringsplan med beteckning for hus, husdel och plandel och var

daterad lika relationsritning.

Ritningsnummer skall betecknas OP — husnummer, husdel och plannummer, ex OP-111.
Ritning ska ritas i féljande farger:

- byggnadericyan

- textningisvart

- stampelisvart

- brandcellsgranser i rott

— symboler brand i rott

- symboler Ovrigt i svart

Skall dven levereras digitalt i dwg samt pdf-format i farg.

Oversiktsritningar

En 6versiktsritning, blockschema eller ndtschema 6ver datorsystem och kringutrustning.
Oversiktsritningar utformas s& att man kan utlasa:

- placering av DHC

- natverk eller modem

- kommunikationsslingor

- apparatskap

- switchar
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- uttag
- routrar

Skall levereras i digitalt redigerbart format samt pdf-format.

5.7.2 Driftkort

Driftkort for VVS- och kylinstallationer skall omfatta:
- forteckning driftkort

- detaljflodesschema

- funktionsbeskrivning

Detaljflodesschemat ska vara rumsorienterat sa att betjanade objekt framgar av
schemat. Beteckningar pa detaljflédesschemat skall 6verensstamma med installationens

markning.
Funktionsbeskrivningen ska omfatta foljande rubriker:
- allmant

har anges var den visade funktionen ar placerad samt vilka installationssystem och vilka

lokaler som betjdnas
- mandver
har anges vad som sker nar t ex en pump &r i TILL, FRAN och AUTO
- reglering (funktioner)
- larmforteckning
har anges typ av larm, orsak till larm samt vilken klass pa larmet (t ex B-larm)
- drifttider
- borvarden

Ritning ska ritas i foljande farger:

textning i svart

- stampelisvart

- symbolerisvart

- kallvattenledningar i blatt
- varmvatten i rott

- varmvattencirkulation i gront
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Skall dven levereras digitalt i dwg samt pdf-format i farg.

avlopp i gult

koldbarare primar i svart
koldbarare sekundar i blatt
kéldmedium i brunt
kylmedel i gront
varmebadrare primar i svart
varmebdrare sekundar i rott
tilluft, ej behandlad i blatt
tilluft, behandlad i rott
overluft i gult

franluft i gult

aterluft i gult
cirkulationsluft i gult

avluft i brunt
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Produktblad ska vara markta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella

produkten markeras.

Produktbladen ska omfatta information som &r vasentlig for drift och skotsel men dven

information som behdvs vid en framtida ombyggnad, t ex:

typbeteckning

dimensioner som t ex yttermatt, anslutnings- eller fastsattningsmatt

vikt

material

el-uppgifter som t ex stromart, markstrom, spanning och effekt

varvtal eller varvtalsomrade

kapacitet, tryck och liknande
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— service- och smorjinstruktion

- klimatkrav

- skyddsanordningar

— tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning

— utslapp av luftburet buller

- reservdelar

— sakerhetsanvisningar

- CE-intyg

5.7.4 Protokoll/intyg

Provningsprotokoll

Samtliga provningsprotokoll for entreprenaden redovisas

Provningar féreskrivna enligt SS 43 64 00 Elinstallationsreglerna, samt foreskrivet enligt

handlingar.

Ex. - isolationsmatningsprotokoll

5-ledar 6vervakning (varden vid installation)

jordresistansmatning

installningsvarden effektbrytare

skyddsjordprovning

Intyg
Intyg som krévs enligt lagspanningsdirektiv.

Erforderliga intyg for CE-godkdnnande.

Ovrigt féreskrivet enligt handlingar

Injustering
Protokoll ska redovisa:

- allainstallda parametrar, skalningar och konstanter
- befintliga defaultvarden

Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.
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5.7.5 Apparatskapsdokumentation

Om det finns flera apparatskap ska ett underrubrikssystem anvandas,

innehallsforteckning med apparatskapsbeteckning redovisas

Ritningsforteckning

Forteckning 6ver samtliga anlaggningsbundna dokument.

Apparatskapslayout

Layout pa front samt insida skap visande apparaters inb6rdes placering med

positionsbeteckningar.

Apparatspecifikation

Forteckning over all i apparatskapets ingdende utrustning med:

sidnumrering

beteckning pa apparatskap

- datum

- ritningsnummer pa tillhérande kretsschema

- positionsbeteckningar enligt apparatskapslayout
- antal enheter

- fabrikat

- typ

- bendamning, data etc.

artikelnummer

Kretsschema
Schema ska ge en bild av samtliga till en funktion hérande apparater, plintar och

forbindningar med foljande krav:
- framstéllningen av kopplingsforbindelser ska folja det verkliga montageutférandet

- en apparats, exempelvis ett relds samtliga kontakter ska redovisas pa en plats med

hanvisning till andra blad dar kontakten funktionsmassigt anvands.

| kretsschema ska aven viss redovisning av programvaru-bestyckade utrustningar ske,
framst yttre kretsar med positionsbeteckningar pa dator/PLC-systemets granssnitt och

hanvisning till separat dokument 6ver programvara.
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Kretsar eller komponenter som inte helt redovisas pa ett blad ska ha tydliga

hanvisningar till 6vriga inblandade schemablad eller annan dokumentation. Hela

komponenter som relder och dylikt ska endast visas en gang.

Komplexa delfunktioner far redovisas med rutor forsedda med accepterade grafiska

symboler eller i undantagsfall med text. | dessa ska finnas hanvisning till

kretsschemablad dar en detaljrikare framstallning ska finnas.

— Hogsta nollnummer skall redovisas i kretsschema.

- Inre forbindningar (0 nummer) ska redovisas i kretsschema.

Yttre forbindningstabell

Tabell for yttre forbindningar ska redovisa:

sidnumrering

- beteckning pa apparatskap

- datum

- ritningsnummer pa tillhérande kretsschema
- skapets anslutna kablar

- kabelnummer

- kabeltyp och area

- ansluten enhet (fran)

- ansluten enhet (till)

- plintnummer

- kort beskrivning, t ex sdakerhetsbrytare franluftsflakt

Apparatforteckning (yttre)

Forteckning over all yttre ingdende utrustning med:
— sidnumrering

- beteckning pa apparatskap

- datum

- ritningsnummer pa tillhérande kretsschema

- positionsbeteckningar enligt apparatskapslayout

— antal enheter
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5.7.7

5.7.8

fabrikat
- typ
- bendamning, data etc.

artikelnummer

DUC

DUC programvara i originalformat

PLC och andra fritt programmerbara system ska uppfylla féljande krav:

— beskrivning av eventuell systemprogramvara eller kallkod

fullstandigt programbibliotek inklusive beskrivning
- programmeringshandledning
- eventuell programvara inklusive beskrivning for programmering i PC-miljo

- logik alternativt flodesschema 6ver applikationsprogrammen beroende pa aktuellt
systems sjalvdokumenteringsmetod. Enbart systemens egna eller till dessa knutna
dokumentationsprogram ska generera schemorna. Manuellt framstédlda schemor ska
inte forekomma. Hanvisningar till anldaggningskretsschema ska finnas. Schemats
grafiska framstallning ska aterge programmets modulisering och eventuella
funktionsblock. Signaladresser och signalnamn samt funktionsférklarande

kommentarer ska finnas.

- det ska finnas nagon form av separat redovisning dver parametrar, skalningar och

konstanter.

- databaser ska dokumenteras sa att anvandaren enkelt kan lagga till signaler och

texter

- all dokumentation som behdvs for anvandarens egna insatser sasom tillagg eller

andringar i programvara ska levereras

Ovrigt

Om det i anldggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.8 Drift- och underhallsinstruktioner for anldaggning

5.8.1 Orienterande uppgifter

Situationsplan
Snordjningsplan

5.8.2 Dokumentation av beliggningar

Produktinformation

Information om i entreprenaden anvanda beldggningsprodukter, redovisas

Produktanalyser

Information om utforda analyser av beldggningsprodukter, redovisas

5.8.3 Dokumentation av fyllning

Produktinformation

Information om i entreprenaden anvanda fyllningsmaterial, redovisas

Produktanalyser

Information om utforda analyser av fyllningsmaterial, redovisas

5.8.4 Stenprodukter/betongmarksten

Produktinformation

Information om i entreprenaden anvanda produkter, redovisas

Kvalitetsintyg
Kvalitetsintyg for, i entreprenaden anvanda produkter, redovisas

5.8.5 Fasta utsmyckningar/utrustning

Produktinformation

Information om i entreprenaden anvanda produkter, redovisas

Underhallsinformation

Anvisningar om lampligt/nédvéndigt underhall av, i entreprenaden anvanda, produkter

redovisas

Utrustningsforteckning

Forteckning 6ver samtliga installerade utsmyckningar/utrustningar, redovisas
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5.8.6 Planteringar/sadd /matjord

Vegetationstyper

Information, om samtliga utférda vegetationstyper, redovisas

Produktbeskrivningar

Information/beskrivningar om i entreprenaden anvanda produkter, redovisas

Godsling/underhall

Information/beskrivningar om, for anvanda produkter Iampliga/n6dvandiga

godslings/underhallsatgarder, redovisas

5.8.7 VA/virme/el/ fiber

Utrustningar
Information om i entreprenaden anvanda utrustningar, redovisas

Material

Information om i entreprenaden anvanda material, redovisas

5.8.8 Ovrigt

Om i anlaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.9 Drift- och underhallsinstruktioner transportanldggningar
5.9.1 Protokoll, intyg

5.9.2 Produktdokumentation

Produktblad ska vara méarkta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den

aktuella produkten markeras.
Produktblad skall ej vara allmant beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som &r vasentlig for drift och skotsel men dven

information som behdvs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning

- material

- el-uppgifter som t ex stromart, markstrém, spanning och effekt

- serviceinstruktion

- tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner
- reservdelar

- sdkerhetsanvisningar

5.9.3 Sikerhetsdokumentation

Forteckning skall upprattas over samtliga larm, ur sdkerhets eller drifthanseende.

Styrningar med anledning av larmer skall beskrivas.

5.9.4 Underhallsinstruktioner

Utrustning som kraver sarskilt underhall, skall rutiner for detta levereras.

5.9.5 Ovrigt

Om i anlaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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5.10 Drift- och underhallsinstruktioner storkok
5.10.1 Protokoll, intyg

5.10.2 Produktdokumentation

Produktblad ska vara méarkta med beteckningar som produkt har pa ritningar, produkt

som har flera olika beteckningar marks med samtliga beteckningar.

Pa produktblad som innehaller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den

aktuella produkten markeras.
Produktblad skall ej vara allmant beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som &r vasentlig for drift och skotsel men dven

information som behdvs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning

- material

- el-uppgifter som t ex stromart, markstrém, spanning och effekt

- serviceinstruktion

- tillverkarens underhallsinstruktioner och forslag till underhallsrutiner
- reservdelar

- sdkerhetsanvisningar

5.10.3 Sikerhetsdokumentation

Forteckning skall upprattas over samtliga larm, ur sdkerhets eller drifthanseende.

Styrningar med anledning av larmer skall beskrivas.

5.10.4 Underhallsinstruktioner

Utrustning som kraver sarskilt underhall, skall rutiner for detta levereras.

5.10.5  Ouwrigt

Om i anlaggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan

anpassas till dvriga rubriker, nyttjas denna rubrik.
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